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R mavénokartonska obloga v visini vrat:
E - reza za dovod zraka, h=10cm
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- oznaka - zasilni izhod, [ué v utoru, dim. 28/12/5cm
S +2.40
@
POGLED NA SEVERNO STENO
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obstojeci zid - opeka

obstojeCe armiranobetomske vezi

pozidava odprtine 0z. zidana stena

nova armiranobetonska stena/ojacitev

VP ... vpihovalnik pare, v utoru, dim. 35/25/20cm, SK:1m pod stropom, na sredini stene, vendar ne v
stebru; preko maska; glej tudi projekt Sl!
R ... reza za vpih zraka

VK ... video kamera, v osi stene

S-D ... senzor dima

S-V ... senzor vloma, 10 cm pod stropom, 50cm od stene, v utoru dim. 10/18/10cm

ZI ... oznaka za zasilni izhod, svetilka v osi hodnika, tik pod stropom - ob prostoru 10 vhod
T ... tipalo temperature, viage in CO ,, na visini 180cm od tal, 15cm osno od vrat

TG ... termostat za talno gretje, neposredno nad T

TV ... talna vtiCnica, pozicija kotirana, glej detajl!
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